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CLI de Gravelines
de Pinformation a Pexpertise :
utopie ou realite?

Exemple de Panalyse
des Evenements Significatifs Sareté (ESS)
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HISTORIQUE

Jusqu’en 2006, les ESS étaient traités lors des réunions
de la Commission Technique ou lors de la présentation du
bilan annuel de 'exploitant en CLI Pléniére

La CLI était informée
‘La CLI relayait les informations dans son magazine CLI-Mag
- La CLI avait des explications de Pexploitant et de PASN sur les
évenements les plus conséquents

Fin 2006 : recrudescence des événements (52) dont 10 de
niveau 1
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La CLI REAGIT

it FARD

Incidents a la centrale : la CLI réagit

D+ puis plusieurs semaines,
la cenirale nucléaire est le
thiatre d'incidents, qui ont
pt ur §a plupart 616 le fait de
minquements aux procédu-
res. La Commission locale
o ‘mformation de Ia centrale
{CL)} s’en inguigte.
gt sons-eommission techiigue
Uk CLE @ provogud e rétnion
L xenL e penr exdniner cette
sstirr ot o repeonted Audorité
foonueléabe. La CL
st o begrieanp Jincidents
sl Bes o des ner iespects des 1é-

gles d'exploitation on @ Pinsuffi-
sinice des analyses de risgres qul
dofvent étre faites avant chague
opération. Besuconp d'incidents
semblent se produire lovs de cer-
(ains arréts de tranche et la CLI
serthaile §'assirer qu'en cas de re-
tard dmis le planning de ces arréls
de tranclie. Vexploitant effectue
Bieit les tdcties gri éleient prévues
et dms Fordre.

Elle rappelie la nécessité de mener
des annlises de risque précises et
complétes et d'avair des agenfs de
waifrise présemis sur le terrain
panr aceampagner les opératetrs
lovs Tapérations sensibles, notim-

ment quand ce sont des opérateurs
jeunes et inexpérimentés ou agant
a réaliser pour ln premiére fois
une opération sensible i rare. La
CLI souléve également la question
des mouvements de personnels et
des départs simultanés a la re-
traite. Elle sonhaife qii'un sys-
téme de compagrionnage soit mis
en place pour assurer la transmis-
siont du seveir-faire et s'inierroge
sur la question de la sous-
traitance. La CLI vent savoir si
celte augmentation des incidents
est propre d la centrae de Graveli-
nes ot si elle est générale sur fe
pare francais et mondial. »

,La s_uccession d’évenements entraine une succession
d’actions de la part de la CLI pour mieux comprendre les
ESS mais aussi pour étre mieux informée

La CLI publie un communiqué de presse

La CLI questionne 'exploitant et PASN
La CLI sollicite les conseils du Comité Scientifique de PANCCLI
‘La CLI demande a étre mieux informée

CLt

Commission Locale
d'Information de Gravelines




LES ACTIONS MISES EN PLACE

‘La CLI crée un Bureau (répond a Pesprit de la LOI TSN).
Via le secrétariat de |la CLI, le Bureau et les membres de la CLI
sont informés par mail de tout évéenement de 1

Un intervenant faiblement contaminé sur I'unité de production n° 3
...Le lundi 25 octobre 2010, en déebut d’apres midi, lors des contrdles systématiques effectués en sortie de zone
nucléaire de la centrale de Gravelines, des traces de contamination interne ont été détectées sur un salarié d’une
entreprise extérieure.
Il a été pris en charge par le service médical du site qui a procédé aux examens. Apres analyses, et en prenant les
hypothéses les plus pénalisantes, le niveau d’exposition interne ne dépassera pas le 1/20e de la limite réglementaire
annuelle, fixée a 20mSV pour tous les intervenants en zone nucléaire....

*Sur les conseils du Comité Scientifique de PANCCLI, la CLI
demande a Pexploitant d’établir une fiche descriptive deétaillée
apres chaque ESS de niveau 1. Cette fiche est envoyée aux
membres du Bureau

‘Les Tableaux des ESS publiés par ’ASN sont transmis
périodiquement aux membres de la CLI et mis en ligne sur

> Internet
L
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2009 encore plus loin dans PPanalyse...

et Pinformation

Eté 2009 un ESS conséquent : un assemblage
combustible reste accroché aux structures internes

‘La CLI est tenue informée
en temps réel de ’évolution de
la situation et des actions engagées

* Quelques jours apres la fin de cet ESS, le Bureau de la CLI se
réunit avec Pexploitant et ’ASN

 Moins d’un mois apreées PESS, une réunion exceptionnelle de la
CLI Technique est organisée en présence des médias

Sollicitation de PIRSN sur les risques de chute de Passemblage
et sur les risques de criticité

‘Une page du CLI-Mag est consacrée au REX et avis de |la CLI

sur cet évenement
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2009 encore plus loin d
et Pinformation

le bulletin d'information de la CLI de Gravelines

Atissue des essais, qui ont fait Fobjet d'un examen
de FAutorité de SOreté Nucléaire (ASN) et de
Fintitut de Radioprotection et de SOreté Nucéaire,

Rappel des faits

Le 9 2001, lors des opérations de déchargement du

de production n" 1, un assemblage combustible est
resté accroché ux structures internes de la cuve du
réacteur au moment oi celle-c a été ouverte,

Apris Ia phase de sécurisation, lassemblage  été
décroché, le 2 septembre, des structures interes
supérieures. Le 3 septembre, |2 été transporté vers la
piscine du bitiment de stockage situé & proximité du
bétiment réacteur. Cette piscine est le fieu habituel
drentreposage des assemblages combustible.

Dés la détection de cet écart, les opérations ont été
suspendues. Le bitiment réacteur a été fermé et une
survellance continue a été mise en place.

Les causes de cet événement

Uévinement,  sans  conséquences  pour
Tenvironnement et ls sireté, 3 éé dassé, undi
10 a0t, au niveau | de Féchelle intemationale
de dassement des événements nudéaies ONES),
qui compte 7 échelons.

Uanalyse des cartographies du binome téte
de Fassemblage combustible/Eléments Intenes
Supérieurs montrent une détérioration des trous
dans lesquelsles pions des E1S viennent se positianner
pour accrocher Fassemblage.

Aujourdui les causes profondes de cet évenement
sont connues et EDF a mis en place des protocoles
bien précs pour évter qu'un tel évinement ne se
reproduise.

Ds e 10 300, FAUtorité de Sdreté Nudéaire (ASN)
avalt réalisé une inspection réactive pour contrdler
les dispositions prises par EDF pour a gestion de cet
évinement.

Le Bureau de la CLI, dés le début et tout
au long de cet événement, 2 demandé
& étre tenu informé de la situation,
des décisions prises, des actions menées
tant par EDF que par FASN.

UASN » écrit & EDF pour que e REX (Retour
d'EXpérience) de Gravelines soit pris en compte
au niveau national et notamment la nécesité de
mubipher s procédures et les prescriptions sur
Jes pions et sur e contrle de I qualit des tétes
3 septembre 2009 Samaabos.

fin de I'événement

Le 17 septembre, F'outi de sécurisation a été mis en e o
place afin de garantir le maintien de Fassemblage wuwerires :
Combustible, ors des OPéTaons PEMMETIaNt 50N oy S
décrochage des structures ntemes supérieures de
1a cuve du réacteur, et supprimer ains e risque qul
chute. e
Entre e 10300t et le 17 septembre, avant sa mise en

auvre, Foutll spécifique de sécurisation a été testé meee e
sur une maquette egrendeur netures sy Centre pb

dExpérimentation et de validation des Techniques i ww
> A e -

4 Chblony-sur-Sadne. Ces essals ont permis de tester
Foutil, mas également les conditions de sreté et de
sécurié requises lors de Fopération dans e bitiment
téacteur ainsi que les gestes professionnels des

intervenants.
llége I 1,

insuffisant car Ce constat avait déja

été fait lors de précédents événements, umwmmlwmmamm

dsmun«dﬂlm(w)nknm

remarque entendue par le Haut Comité pour la Transparence et Iinformation sur la Sécurité
Mmhmmwlmnmemnﬁmmm
Le collége associatif a mlugmwehmmdnhmn’mmwmnlhmdum

les éléments disponibles ne permettaient pas de porter un jugement ou d'émettre un avis. Ce n'est
qu'en septembre que les été identifiées et que la CLI a demandé a EDF et 3 I'ASN de
s'expliquer !
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Dlllln:h' 9 lom, 3 h 30.

?

sur Funité de production n'1,
ol un assemblage combusti-
ble reste suspendu dans

CENTRALE NUCLEAIRE

« L'incident du dimanche 9 aoiit
ne se reproduira plus »

wcerochés). « A Gravelines, que se
serait-il passé si, au lieu de rester
accroché, l'assemblage  était
tombé ? Aurions-nous vécu
un deuxiéme Tchernobyl 7 », & in-
terrogé Jo Dairin, président

hﬁ;ummiman technique

dre, on nous dit une fois de plus
que ce n'est pas grave. Nous

sammes pas pour une politique
du pire, mals qu'on arréte la com-
imunication et qu'on fasse de in-
formation t s

Les causes, justement. Pour par-
ler en termes simples, des traces
d'usare ont éé repérées sur

dres qui maintient P'assemblage
combusuhle qui est resté colncé
dans un orifice (le « trou S1 »,
dans le |axgon J'EDF). Aussitt,

estla cause de v«tmmm 2 Pour déterminer les conséquen-
ves CCS de rejets éventucts e

conséquences sur Ia paplll-

tion 7 Peut.il se reproduire 7 <{ Qu'on

Autant de guestions posées gypate

fors une commission mhm— Ay

cale d'information). et qu'on

AR OLIVIER DUFOURG fasse plutdt

dunkerque lavaixdunord.ir de l'information! »*

D'un cdté, Jean-Michel Quili-

chini. directeur de la centrale n'a &é constaté & Gravelines

de el ses proches col- e 9 aodt), lmsN a examiné

Inborateurs ; de autre, les repré-
sentants de I'ASN (Autorité de st
reté nucléaire) et de VRSN {Insti-

de questions restées jus-
que-la suns ¥

Aprés Nogent et Tricastin, Vinci-
dent constalé cet ét€  Gravelines
est le troisiéme du méme type sur-
veau dans le parc nucléaire fran-
cais {a Tricastin. deux assembla-
ges combustibles étajent restés

« hypol catastrophes »
un rejet au sof sur vingt-quatre
heures et une météo « pénali-
saic > (uno dillicn Paible

vent inférieure

i 20 lmlh), Rh’ullal 7 En gros,

# les niveaux atteints sont ymts

trés m]meuvs aux seuils, tay

au niveau de la mise a Vabri dz
population que de l'administra-

tlon d'lode ».

!\ezcﬂonhnmédhmulnslmlee

de Jean Sename, président de I'A-
delfa: « Comme Ul fallait 5'y atten-

tenu et
m.senmcuruéaln\dedzwu-
tres (le réacteur ne devralt dtre re-

chargé que le 3 ou le 4 octobre).-

chel Quilichint, nous avons Iz ga-
rantiz que cela ne se reproduira
plus car les parades mises en place
sont désormals de nature & traiter
les causes pmfnnd:s d.u pro-
leme {...) A Nogent et Tricastin.
e causes de Tineident nemlau
pas les mémes, mals grice au re-
tour d‘zxplrlﬂlu ‘nous avons pu
progresser collectivement. »
Qukd drune. chite de Tassers-
blage dans le réacteur ? Sur
£ mlnt [ dimacitieja ceny
Gravelines
met lextmnce d'« une part d'in-
certitude ». Selon lul toutefols,
a force de serrage des pldces as-
semblées « étaft suffisante pour
mainiznir 'ensemble ». @




2010 une approche de PPexpertise??

En 2010, deux actions de |la CLI la rapproche tout
doucement de Pexpertise citoyenne :

‘La CLI demande que 'on
examine les FOH (Facteurs
Organisationnels et Humains)

‘Des membres de la CLI responsables de 80% des ESS

demandent a ce que les

tableaux des ESS soient ‘EDF a présenté en CLI

plus détaillés Porganisation interne pour
prévenir les FOH

‘Prise en compte de cette (anticipation, analyse des

demande par ’ASN, précurseurs, situations

intégration d’une case propices aux erreurs...) et

« description présentation d’analyse de

complémentaire » + deux événements

définition des sigles
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L’expertise se développe a Gravelines

‘Dossier MOX

‘Prélevement lors d’inspection
(1 fois par an)

‘Mise en place d’une
surveillance
environnementale
indépendante (2010)

‘Mise en place d’un groupe de
travail « Visite décennale »

[CL1
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Les difficultés pour une CLI

Des blocages persistent sur certains sujets :

‘Lettre de suite d’inspections de I’ASN et réponses de
Pexploitant

‘Présence des médias lors d’inspection

Nécessité de formaliser les relations
CLI-ASN-EDF : convention

Disponibilité et capacité d’expertise des
membres des CLI (formation)

Nécessité de disposer de moyens
humains et financiers (secrétariat,
chargé de mission) pour le suivi des
dossiers, relations fréquentes avec les
membres, lien avec ’ANCCLI...

Locale
de Gravelines
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.cli-gravelines.fr
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